
INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY
DOTYCZY MODELI: NUNGO 6000, 
6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 
6007, 6008, 6009,

- oprawa natynkowa
(surface mounted luminaire)

- I klasa ochronności
(protection class I)

- klasa szczelności oprawy
(IP rated luminaire)

- źródło światła LED zintegrowane
z oprawą (LED integraded with 
luminaire)

- oprawa do stosowania
wewnątrz (indoor luminaire)

IP20

LED IL
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Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.

Czynności montażowe:

a.ch

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.
Wyciągnąć plexę (B) z klosza (A) za pomocą przyssawki

  lekko uginając tworzywo lica. Przymocować klosz (A) do     
podłoża przez otwory montażowe jednocześnie przeciągając
zasilanie do środka lampy. Podłączyć przewody do kostki
elektrycznej (C).  
Umieścić plexę (B) w środku klosza (A) lekko uginając, 
następnie ułożyć tak aby nie było prześwitów
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